INTRODUCION O PROXECTO TIPO DE IFD. SOLUCION PROPOSTA

ESQUEMA XERAL DA INSTALACION
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Rexistro principal Fogar Dixital,

caixa de 20x30x6 cm.
conectada mediante tubo de 20
mm diém. con:

- actuadores e sensores
e mediante tubo de 32 mm

- cadro eléctrico
- caixas de estancias
Caixa de estancia (rexistro Caixa de paso ICT
. de paso) 10x10x4 cm. @ 10x10x4 cm.
T sigaim = conectada mediante tubo
PASILLO de 20 mm didm. con:
- actuadores e sensores
- caixa eléctrica estancia
— tubo 20 mm di&m.
—— tubo 32 mm di&m.
caixa/tubo sensor presencia esquina teito
caixa/tubo sensor fumes teito
caixa/tubo sensor fugas auga solo
sensor fugas gas/ co
caixa/tubo sensor temperatura h=1.60 m.
caixa/tubo sensor iluminacién h=1.60m
caixa/tubo actuador persiana
tubo actuador corte auga
tubo actuador corte gas
caixa pulsador panico/asistencia
caixa interruptor corte xeral iluminacién
caixa avisador acstico de alarma

Caixa de paso electricidadg
circuito de forza

-
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INTRODUCION O PROXECTO TIPO DE IFD. SOLUCION PROPOSTA
PLANO DE PLANTA DA INSTALACION
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INTRODUCION O PROXECTO TIPO DE IFD. SOLUCION PROPOSTA

ESQUEMA POR ESTANCIAS: RECIBIDOR
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LENDA F

Rexistro principal Fogar Dixital,
caixa de 20x30x6 cm.
conectada mediante tubo de 20

mm diém. con:

- actuadores e sensores

e mediante tubo de 32 mm
didm. con:

- RTR ICT

- cadro eléctrico

- caixas de estancias

Caixa de estancia (rexistro

. de paso) 10x10x4 cm.
conectada mediante tubo
de 20 mm didm. con: Caixa de paso electricidadg
- actuadores e sensores circuito de forza
- caixa eléctrica estancia

——— tubo 20 mm diédm.

—— tubo 32 mm didm.

caixa/tubo sensor presencia esquina teito

caixa/tubo sensor fumes teito

caixa/tubo sensor fugas auga solo

caixa/tubo sensor fugas gas/presencia CO

caixa/tubo sensor temperatura h=1.60 m.

caixa/tubo sensor iluminacién h=1.60m

caixa/tubo actuador persiana

tubo actuador corte auga

tubo actuador corte gas

caixa pulsador pénico/asistencia

caixa interruptor corte xeral iluminacién

caixa avisador aclistico de alarma

AR DIXITAL

Caixa de paso ICT
10x10x4 cm.
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INTRODUCION O PROXECTO TIPO DE IFD. SOLUCION PROPOSTA

ESQUEMA POR ESTANCIAS: SALON - COMEDOR

I_S;LEN_- a)HEEOE ____________ 6 ; ______________ 1 LENDA FOGAR DIXITAL

Rexistro principal Fogar Dixital,
| FD | caixa de 20x30x6 cm.
conectada mediante tubo de 20

mm diém. con:

- actuadores e sensores

e mediante tubo de 32 mm
didm. con:

- RTR ICT

- cadro eléctrico

- caixas de estancias

Caixa de estancia (rexistro Caixa de paso ICT
de paso) 10x10x4 cm. 10x10x4 cm.
conectada mediante tubo
de 20 mm didm. con: EL Caixa de paso electricidadsg
- actuadores e sensores circuito de forza
- caixa eléctrica estancia

|
|
|
|
|
I
|
|
:
am
—H FD

caixa/tubo sensor presencia esquina teito
caixa/tubo sensor fumes teito

caixa/tubo sensor fugas auga solo
caixa/tubo sensor fugas gas/presencia CO
caixa/tubo sensor temperatura h=1.60 m.
caixa/tubo sensor iluminacién h=1.60m
caixa/tubo actuador persiana

tubo actuador corte auga

tubo actuador corte gas

caixa pulsador pénico/asistencia

caixa interruptor corte xeral iluminacién
caixa avisador aclistico de alarma
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INTRODUCION O PROXECTO TIPO DE IFD. SOLUCION PROPOSTA

ESQUEMA POR ESTANCIAS: COCINA
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Rexistro principal Fogar Dixital,
caixa de 20x30x6 cm.
conectada mediante tubo de 20

mm diém. con:

- actuadores e sensores

e mediante tubo de 32 mm
didm. con:

- RTR ICT

- cadro eléctrico

- caixas de estancias
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Caixa de estancia (rexistro Caixa de paso ICT
| = = de paso) 10x10x4 cm. 10x10x4 cm.
conectada mediante tubo
1 de 20 mm didm. con: EL Caixa de paso electricidadg
- actuadores e sensores . circuito de forza

- caixa eléctrica estancia
—— tubo 20 mm diédm.
——— tubo 32 mm didm.
caixa/tubo sensor presencia esquina teito
caixa/tubo sensor fumes teito
caixa/tubo sensor fugas auga solo
caixa/tubo sensor fugas gas/presencia CO
caixa/tubo sensor temperatura h=1.60 m.
caixa/tubo sensor iluminacién h=1.60m
caixa/tubo actuador persiana
tubo actuador corte auga
tubo actuador corte gas
caixa pulsador pénico/asistencia
caixa interruptor corte xeral iluminacién
caixa avisador aclistico de alarma
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INTRODUCION O PROXECTO TIPO DE IFD. SOLUCION PROPOSTA

ESQUEMA POR ESTANCIAS: DORMITORIOS

LENDA FOGAR DIXITAL

" "DORMITORIO PRINCIPAL "] || DORMITORIO CON ASISTENCIA B ekl o
6m conectada mediante tubo de 20

mm didm. con:

- actuadores e sensores

e mediante tubo de 32 mm

didm. con:

- RTR ICT

- cadro eléctrico

- caixas de estancias

Caixa de estancia (rexistro Caixa de paso ICT

. de paso) 10x10x4 cm. 10x10x4 cm.
conectada mediante tubo

de 20 mm didm. con: Caixa de paso electricidads

- actuadores e sensores circuito de forza

- caixa eléctrica estancia

tubo 20 mm didm.

tubo 32 mm didm.

caixa/tubo sensor presencia esquina teito

caixa/tubo sensor fumes teito

caixa/tubo sensor fugas auga solo

caixa/tubo sensor fugas gas/presencia CO

caixa/tubo sensor temperatura h=1.60 m.

caixa/tubo sensor iluminacién h=1.60m

caixa/tubo actuador persiana

tubo actuador corte auga

tubo actuador corte gas

caixa pulsador pénico/asistencia

caixa interruptor corte xeral iluminacién

caixa avisador ac(stico de alarma
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’ INTRODUCION O PROXECTO TIPO DE IFD. SOLUCION PROPOSTA
ESQUEMA POR ESTANCIAS: PASILLO E OUTROS
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LENDA F

Rexistro principal Fogar Dixital,
caixa de 20x30x6 cm.
conectada mediante tubo de 20

mm diém. con:

- actuadores e sensores

e mediante tubo de 32 mm
didm. con:

- RTRICT

- cadro eléctrico

- caixas de estancias

. Caixa de estancia (rexistro

AR DIXITAL

Caixa de paso ICT

de paso) 10x10x4 cm. 10x10x4 cm.

conectada mediante tubo
de 20 mm didm. con: EL Caixa de paso electricidadg
- actuadores e sensores - circuito de forza
- caixa eléctrica estancia
——— tubo 20 mm diédm.
——— tubo 32 mm didm.
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| [f] caixa/tubo sensor presencia esquina teito
E I [@ caixa/tubo sensor fumes teito
am 5 [B] caixa/tubo sensor fugas auga solo
m caixa/tubo sensor fugas gas/presencia CO
@
_____________ [5] caixa/tubo sensor temperatura h=1.60 m.
L 1 FD [6] -caixa/tubo sensor iluminacién h=1.60m
I TEN DEDEIRO I m caixa/tubo actuador persiana
tubo actuador corte auga
I | o
@ tubo actuador corte gas
I I [i] caixa pulsador panico/asistencia
| | [2] caixa interruptor corte xeral iluminacién
I I [3] caixa avisador actistico de alarma
I |
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